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1. OSALUETTELO
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Osa Nimike
A Ilmaletku
B Takaisinkierrätysletku
C Pumppuastia
D Sekoitusastia
E Selkeytin
F T-yhde
G Lautasilmastin
H Ilmastimen runkoputki
I Alasvientiputki
J Sekoituspumppu
K Putki, sekoituspumppu
L Laitekotelo
M Paineventtiilikärki
N Biolan Saostuskemikaali, 2 kpl
O Merkkivalotolppa
P Kansi, 2 kpl
Q Laitekotelon kansi
R Takaisinkierrätyspumppu
S Virransyöttörasia
T Pylväs
U Maatuki, 2 kpl
V Ankkurointirauta, 4 kpl
X Ankkurointilauta
Y Näytteenottokaivo
Z Jatkokaulus, lisävaruste
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Biolan Oy pidättää oikeuden tuotemuutoksiin.
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BIOLAN TRIOYLEISESITTELY 032014

Biolan Trio on ympärivuotiseen käyt-
töön tarkoitettu jatkuvatoiminen pien-
puhdistamo asuinkiinteistön kaikil-
le jätevesille, eli pesu- ja wc-vesille. 
Puhdistamo soveltuu 1–6 hengen ta-
louksille. 

Triossa jätevesi puhdistetaan bio-
logis-kemiallisesti. Aktiiviliettees-
sä elävät pieneliöt käyttävät ra-
vinnokseen jäteveden sisältämää 
orgaanista ainesta, typpeä ja fosfo-
ria. Jäljelle jäävä fosfori poistetaan 
kemiallisella jälkisaostuksella. Puh-
distettu jätevesi voidaan johtaa suo-
raan viranomaisen hyväksymään 
purkupaikkaan.

Jäteveden käsittelyjärjestelmän ra-
kentamisessa tulee huomioida pai-
kalliset jätevesiä koskevat määrä-
ykset. Rakentamiselle haetaan lupa 
kunnan rakennusvalvonnasta asi-
anmukaisella suunnitelmalla. Sekä 
suunnittelussa että rakentamises-
sa suosittelemme kääntymään alan 
ammattilaisten puoleen toimivan ja 
sopivan jätevesijärjestelmän saami-
seksi.

Onnistunut jäteveden käsittely on 
useiden tekijöiden summa. Oikean-
laisen asennuksen lisäksi laitet-
ta tulee käyttää oikein ja huoltaa 
säännöllisesti. Puhdistamon yleisiin 
toimintaperiaatteisiin perehtyminen 
on edellytys sen oikealle käytölle ja 
seurannalle. Huolto-ohjelman nou-
dattaminen varmistaa toimivan ja pit-
käikäisen puhdistamon.

1. Kaivo
Jätevesi tulee kiinteistön viemäriä 
pitkin ensimmäiseen kaivoon. Siinä 
tapahtuu jäteveden esiselkeytys, eli 
kaivo toimii normaalina saostuskai-
vona. Vettä raskaampi aines painuu 
kaivon pohjalle ja kevyempi, esimer-
kiksi rasva, nousee veden pintaan. 
Kaivoon myös pumpataan kolman-
nesta kaivosta fosforilietettä. Jäteve-
si siirtyy ensimmäisestä kaivosta toi-
seen painovoimaisesti.

2. Kaivo
Toisessa kaivossa aktiivilietteen 
pieneliöt hajottavat jäteveden sisäl-
tämää orgaanista eli eloperäistä ai-
nesta, typpeä ja fosforia. Aktiiviliete 
syntyy kaivoon jäteveden pieneliöi-
den eli mikrobien lisääntyessä. Mik-
robit tarvitsevat elääkseen happea. 
Laitekotelossa (L) oleva ilmapump-
pu pumppaa kaivoon ilmaa pohjalla 
olevan lautasilmastimen (G) avulla. 
Mikrobit hajottavat orgaanisen ai-
neen hiilidioksidiksi ja vedeksi. Typpi 
muuttuu ilmastusvaiheessa nitraatti-
typeksi.

Ilmastus on poikki päivittäin klo 22–
04. Tänä aikana nitraattityppi muut-
tuu typpikaasuksi, joka vapautuu 
ilmakehään. Aktiiviliete erottuu kai-
vosta poistuvasta vedestä sylinteri-
mäisessä selkeyttimessä (E). Sel-
keyttimessä veden liike rauhoittuu, 
jolloin vettä painavampi aktiiviliete 
laskeutuu takaisin kaivoon. Kirkastu-
nut vesi siirtyy kolmanteen kaivoon 
sitä mukaa kuin toiseen kaivoon tu-
lee syrjäyttävää vettä.

Komponenttien perässä olevat kir-
jaimet viittaavat osaluetteloon.

2. YLEISESITTELY
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3. Kaivo
Kolmanteen kaivoon tuleva vesi ker-
tyy pumppuastiaan (C). Astiassa on 
pumppu (J), joka nostaa vettä annos 
kerrallaan pumppuastian yläpuolella 
olevaan sekoitusastiaan (D). Samal-
la kemikaalinannostelupumppu an-
nostelee kemikaalisäiliöstä (N) alu-
miinipohjaista saostuskemikaalia 
sekoi-tusastiaan, jolloin vesi ja kemi-
kaali sekoittuvat. 

Sekoitusastiasta vesi johdetaan kai-
voon alasvientiputkea (I) pitkin. Sa-
ostuskemikaalin kanssa reagoinut 
fosfori painuu vettä painavampana 
kaivon pohjalle lietteeksi. Takaisin-
kierrätyspumppu (R) pumppaa lie-
tettä kaksi kertaa vuorokaudessa 
ensimmäiseen kaivoon. 

Selkeytynyt vesi nousee pintaan ja 
poistuu kolmannesta kaivosta paino-
voimaisesti järjestelmän purkuput-
keen.
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BIOLAN TRIOSUUNNITTELU 032014

Biolan Trioa suunniteltaessa täytyy huomioida seuraavat seikat:

-- puhdistamoon ei saa johtaa hulevesiä eli sadevesiä ja perustusten kui-
vatusvesiä

-- huonosti läpäisevässä maaperässä suositellaan salaojitusta veden nos-
teen vähentämiseksi

-- puhdistamo tulee ankkuroida
-- puhdistamo tulee sijoittaa siten että säiliöt (tästä eteenpäin kaivot) pääs-

tään tyhjentämään imuautolla
-- puhdistamoon yhdistävien putkien tulee olla tukevasti paikoillaan
-- pitkät viemärilinjat ja mutkakohdat on hyvä varustaa tarkastuskaivolla tai 

putkella
-- puhdistamo tulee routaeristää

Tekniset tiedot

-- tuotenumero 70577500, LVI-numero 3623614
-- asukasvastineluku (alv) 6
-- mitoitusvirtaama on 0,75 m3/vuorokausi
-- maksimivirtaama 0,9 m3/vuorokausi
-- säiliöiden hyötytilavuus yhteensä 3,2 m3
-- tuloyhde 110 mm, korkeus säiliön pohjasta 1390 mm
-- poistoyhde 110 mm, korkeus säiliön pohjasta 1220 mm
-- paino 350 kg
-- kemikaali: Biolan Saostuskemikaali 10 l kanisteri
-- kemikaalin kulutus 300 ml/m3
-- sähkö 230 V, 1-vaiheinen, vikavirtasuojattu, 10 A
-- sähkönkulutus vedenkulutuksesta riippuen noin 420 kWh vuodessa
-- kuljetuksessa tarvittava tila 3,5 lavametriä

3. SUUNNITTELU

Suomessa jätevesijärjestelmän 
asentaminen on luvanvarais-
ta rakentamista. Lupa haetaan 
kiinteistön sijaintikunnan raken-
nusvalvonnasta asianmukaisilla 
suunnitelmilla. Suunnitelma toi-
mii rakentamisen ohjeena, johon 
mahdolliset muutokset korjataan 
asennusvaiheessa. 

Puhdistamon asukasvastinelu-
vun tulee olla suurempi tai yhtä 
suuri kuin luku, joka saadaan ja-
kamalla asuinkiinteistön huo-
neistoala neliömetreissä luvul-
la 30. Asukasvastineluvun arvon 
tulee kuitenkin olla vähintään vii-
si (5).
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BIOLAN TRIOASENNUS 032014

Ennen asennusta
Biolan Trio on asennettava suunni-
telmien mukaisesti asennusohjetta 
noudattaen.

Tarkista, että puhdistamon osat ei-
vät ole vaurioituneet kuljetuksen ai-
kana. Rikkoutuneita osia ei saa käyt-
tää! 

Puhdistamoa on käsiteltävä pysty-
asennossa. Puhdistamoa saa nos-
taa ainoastaan puhdistamossa mu-
kana olevista nostoliinoista. Säiliöitä 
ei saa vetää eikä pudottaa.

Puhdistamon ja 
näytteenottokaivon 
asennus
Asennuskaivanto
Puhdistamon asennussyvyys tulo-
yhteen alapinnasta maanpintaan on 
800 mm. Lisävarusteena saatava 
jatkokaulussarja mahdollistaa asen-
nussyvyydet 950 ja 1100 mm.

Kaiva puhdistamoa varten pohjal-
taan tasainen, vaakasuora ja painu-
maton asennuskaivanto. Kaivannon 
pohjalle tulee tasoittaa ja tiivistää 
noin 30 cm paksuinen kivetön hiek-
kakerros. Nosta puhdistamo nosto-
liinojen avulla kaivantoon. Varmista, 
että puhdistamo asennetaan veden 
virtaussuunnassa oikein päin. Tulo- 
ja lähtöyhde on merkitty in- ja out-
tarroilla. 

Ankkurointi
Puhdistamo on ankkuroitava maape-
rässä olevan veden nosteen vuoksi. 
Ankkurointi voidaan tehdä puhdista-
motoimituksen mukana tulevilla ank-
kurointiraudoilla ja -lankuilla. Irrota 
ankkurointilankut (6 kpl) puhdista-
mon kuljetuslavasta. Aseta ankku-
rointiraudat puhdistamosäiliöiden 
alaosassa olevista rei’istä (Kuva 1). 
Tämä kannattaa tehdä ennen kuin 
puhdistamo lasketaan kaivantoon. 

Täytä kaivanto ankkurointirautoihin 
asti (Kuva 2). Tiivistä hiekkakerros. 
Aseta ankkurointilankut ankkuroin-
tirautojen päälle (3 kpl per puoli). 
Jatka kaivannon täyttämistä lähtö-
viemärin tasoon asti 20–30 cm ker-
roksissa. Kerrokset tulee tiivistää. 
Täyttö ja tiivistäminen tulee teh-

dä tasaisesti ympäriinsä.  Säiliöi-
den ja yhteiden päältä ei saa tiivis-
tää koneellisesti täryttämällä. Tiivistä 
tulo- ja lähtöputken alapuolella ole-
va maa-aines erityisen huolellisesti, 
ettei maan painuminen aiheuta put-
kiliitosten irtoamista. Työnnä tulo-
viemäri läpivientikumin läpi noin 15 
cm. Asenna lähtöviemäri lähtöyhtee-
seen. Putki menee noin 7 cm läh-
töyhteen sisään. 

Näytteenottokaivo
Asenna näytteenottokaivo haluttuun 
kohtaan. Puhdistamosta lähtevä put-
ki yhdistetään näytteenottokaivon tu-
loyhteeseen. Järjestelmän purkuvie-
märi yhdistetään näytteenottokaivon 
lähtöyhteeseen. 

Routaeristys
Täytä kaivanto edellä kuvatulla ta-
valla välillä tiivistäen. Puhdistamon 
ympärille suositellaan aina asenne-
tavan routaeristys, esimerkiksi EPS- 
tai polystyreenilevyillä (Kuva 3). 

Katkaise näytteenottokaivo halutun 
mittaiseksi.

Virransyöttötolpan 
asentaminen 
Tuo sähkö virransyöttörasiaan maa-
kaapelilla, joka on kaivettu riittävään 
syvyyteen. Suositellaan käytettäväk-
si kaapelia MCMK 2x2,5+2,5 (3x2,5 
mm2; 230 V, 1-v). Kaapeli tulee mer-
kitä yläpuolelle sijoitetulla merkki-
nauhalla tai muovikourulla, jotta se 
havaitaan mahdollisissa myöhem-
missä kaivutöissä. 

Sijoita pylväs kolmannen kaivon lä-
heisyyteen. 

Pujota maakaapeli pylvään läpi.

Kaiva pylväs riittävän syvälle maa-
han ja tue maatuilla siten, että pylväs 
pysyy tukevasti paikallaan. Pylvään 
voi asentaa myös jokaisessa kaivos-
sa olevaan tukitappiin (Kuva 4). Tu-
kitapissa on ura, josta maakaapeli 
tuodaan pylvääseen.

Maakaapelin kytkennän virransyöt-
törasiaan saa suorittaa vain val-
tuutettu sähköasentaja. Virran-
syöttörasian kytkentäkaavio löytyy 
välilehdeltä 14.

4. ASENNUS Säilytä pakkauksen mukana tul-
lut toinen Biolan Saostuskemi-
kaalikanisteri sisätiloissa, yli 0 °C 
lämpötilassa. 

1

2

3

4



BIOLAN TRIO ASENNUS 032014

Asennuksen lopuksi
Katkaise tukinauha sekoitusastian päältä. Nosta takaisinkierrätyspumppu se-
koitusastiasta ja laske se roikkumaan vaijerin varaan.

Saostuskemikaali

Laita saostuskemikaaliastia sille tarkoitettuun paikkaan laitekotelossa. Työn-
nä annostelupumpun imuletku korkin avulla kemikaaliastiaan ja kierrä korkki 
kiinni. Imuletkussa valmiina oleva korkki korvaa kanisterin alkuperäisen kor-
kin.

Kytke annostelupumppu sähköverkkoon. Avaa pumpun päällä olevaa ilma-
usventtiiliä puoli kierrosta. Sulje venttiili kun kemikaali on saavuttanut pump-
pupään. Mikäli pumppu ei lähde imemään, niin pumppupään kuula saattaa 
olla tarttunut istukkaan. Irrota pumppu sähköverkosta. Puhalla paineilmaa 
esimerkiksi kompressorin, polkupyörän pumpun tai injektioruiskun avulla 
pumpun imuletkuun. Mikäli pumppu ei tämänkään jälkeen ime, katso pum-
pun käyttöohje välilehdeltä 13.

Tarkista, että annostelupumpun säädin on asennossa 35 %.

Merkkivalotolppa
Työnnä merkkivalotolppa (V) laitekotelon kannessa (W) olevasta reiästä ja 
kiinnitä tolppa ruuveilla kanteen (kuva 5). Kytke merkkivalon johto ohjauskes-
kuksesta lähtevässä johdossa olevaan liittimeen (Kuva 6).

Vie ohjauskeskuksen sähköjohto virransyöttörasiaan.

Aika-asetukset
Mikäli puhdistamo on ollut yli viikon ilman sähkövirtaa, ajastimen kello nol-
lautuu.

Ohjauskeskuksen aika-asetusten tarkistaminen:

•	 Aloita painamalla OK.

•	 Kulje nuolinäppäimellä valikon kohtaan SET CLOCK. Paina kaksi ker-
taa OK.

•	 Kulje nuolella riville jota haluat muuttaa ja paina OK.

	 HH:MM: = kellonaika

	 DD:MM: = päivämäärä

	 YEAR: = vuosi

•	 Kulje sivuttaisella nuolella rivin kohtaan jota haluat muuttaa. Pystysuun-
taisilla nuolinäppäimillä saat muutettua numeroita.

•	 Hyväksy rivin tiedot painamalla OK.

•	 Palaa lopuksi perusnäyttöön painamalla kolme kertaa ESC.

Lukitse laitekotelo riippulukolla, jotta lapset ja sivulliset eivät pääse käsiksi 
saostuskemikaaliin ja sähkölaitteisiin. Virransyöttörasia, ensimmäinen ja toi-
nen kaivo lukitaan omilla lukoillaan. 

Asenna tarvittaessa purkuputken päähän venttiili, joka estää veden virtauk-
sen puhdistamoon päin.

Varmista myyräläpällä tai verkolla, etteivät eläimet pääse järjestelmän pur-
kuputkeen.

Varmista, etteivät lapset tai eläimet pääse juomaan puhdistamon purkuput-
kesta tulevaa vettä. 

Biologisen puhdistusprosessin 
käynnistymistä voi nopeuttaa kun-
nalliselta jäteveden puhdistamol-
ta haetulla aktiivilietteellä. Sopiva 
määrä on noin 100 litraa, mikä laite-
taan toiseen (2.) kaivoon.

5

6

Puhdistamoon kytketään sähkö-
virta vasta, kun toiseen kaivoon 
tulee jätevettä.

Ota asennuksen aikana kuvia ja ku-
vaa asennettu laitteisto ennen käyt-
töönottoa. 



BIOLAN TRIOYHTEYSTIEDOT 032014

5. YHTEYSTIEDOT

Jätevesijärjestelmän suunnittelija

nimi:

osoite:

puhelinnumero:

sähköpostiosoite:

Jätevesijärjestelmän jälleenmyyjä
 

nimi:

Trion ostopäivämäärä:

Jätevesijärjestelmän asentaja/rakentaja

nimi:

osoite:

puhelinnumero:

sähköpostiosoite:

Trion asennuspäivämäärä:

Virransyöttörasian sähkökytkennän suorittaja

nimi:

osoite:

puhelinnumero:

sähköpostiosoite:

Jätevesijärjestelmän toiminnan seurannasta vastaava henkilö

nimi:

osoite:

puhelinnumero:

sähköpostiosoite:

»
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Jätevesijärjestelmän huoltaja

nimi:

osoite:

puhelinnumero:

sähköpostiosoite:

Ylijäämälietteen tyhjentäjä (jos eri kuin huoltaja)

nimi:

osoite:

puhelinnumero:

sähköpostiosoite:

Biolan Oy
PL 2, 27501 KAUTTUA
Puh. 02 5491 600
Fax 02 5491 660
www.biolan.fi
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Biolan Trioon johdetaan kiinteistön pesuvedet ja vesikäymälän vedet. Puh-
distamoon ei saa johtaa hulevesiä eli sadevesiä ja perustusten salaojavesiä. 
Jätevesijärjestelmää on käytettävä ja huollettava ohjeiden mukaisesti sekä 
seurattava säännöllisesti sen toimintaa.

Trion biologinen puhdistustoiminta perustuu mikrobeihin, jotka ovat herkkiä 
erilaisille desinfioiville ja myrkyllisille aineille. Myrkyllisiä aineita, kuten öljyjä 
ja liuottimia ei saa johtaa puhdistamoon. Myöskään sekajätettä, kuten siteitä, 
tamponeja ja vanupuikkoja ei saa laittaa viemäriin. Ne saattavat tukkia puh-
distamon mekaanisia osia, kuten pumppuja.

Puhdistamon toiminta sietää pieniä määriä siivouksessa käytettäviä desinfi-
oivia esimerkiksi klooripohjaisia puhdistusaineita. Kaikkien pesuaineiden an-
nostelussa tulee noudattaa valmistajan antamia annosteluohjeita. 

Viemäriin EI SAA laittaa:

-- ongelmajätettä: öljyä, liuottimia, maaleja, vanhoja lääkkeitä
-- biojätettä: ruuan tähteitä, kahvinporoja
-- sekajätettä: siteitä, tamponeita, kondomeja, vanupuikkoja, tupakantump-

peja
-- muuta paperia kuin wc-paperia
-- hiuksia
-- rasvoja
-- hiekkaa

Käyttötauot
Biologinen puhdistusprosessi kestää häiriintymättä muutamien viikkojen mit-
taiset käyttötauot, esimerkiksi lomat. Tätä pidempien käyttötaukojen vaiku-
tuksesta järjestelmän puhdistusteho heikkenee orgaanisen aineen ja typen 
osalta, mutta palautuu ennalleen muutamassa viikossa käyttötauon päätyt-
tyä. Fosforin poiston tehokkuuteen käyttötauot eivät vaikuta, sillä fosfori pois-
tetaan kemiallisella saostuksella.

Toiminnan omaseuranta
Tarkista puhdistamon toimivuus vähintään kerran kuukaudessa ja merkitse 
havainnot omaseurantapäiväkirjaan. 

1. kaivo
-- Tarkista että takaisinkierrätysletku (B) on paikallaan ja veden pinnan ylä-

puolella. Ensimmäinen kaivo toimii saostuskaivona, joten se saattaa 
haista epämiellyttävälle.

-- Tarkista että vesi on ensimmäisessä kaivossa lähtöputken tasolla. 

2. kaivo
-- Tarkista että ilmastus toimii toisessa kaivossa. Kello 04–22 ilmastus on 

päällä, mikä ilmenee veden sekoittumisena ja pinnalle nousevina ilma-
kuplina. Veden pinnalla saattaa olla vaahtoa. Ohjauskeskuksessa ole-
van ohjausyksikön näytössä on klo 04–22 teksti ”Ilmastus” ja klo 22–04 
teksti ”Typen poisto”.

-- Tarkista selkeyttimen (E) ulkopuolella olevan veden ulkonäkö ja haju. 
Vedessä olevan aktiivilietteen tulisi olla ruskeahkoa, ryynimäistä ja haju-
tonta tai miedosti multaisen ja makean tuoksuista. Lietteen musta väri on 
merkki myrkytyksestä. 

-- Tarkista että selkeyttimen sisällä olevan T-yhteen (F) ylähaara on veden 
pinnan ja mahdollisen pintalietteen yläpuolella.

6. KÄYTTÖ, OMASEURANTA JA HUOLTO

Veden kulutusta vähentämällä 
puhdistamon kuormitus ja saos-
tuskemikaalin kulutus pienenevät.

Hiukset, kuukautissuojat ja kondo-
mit tukkivat puhdistamon mekaani-
sia osia, kuten pumppuja. Huolehdi, 
että vessassa on roska-astia.

Komponenttien perässä mainitut 
kirjaimet viittaavat osaluetteloon.

Omaseurantapäiväkirjaan on tulos-
tettavissa lisää sivuja Biolanin inter-
net-sivuilta: www.biolan.fi

Rekisteröimällä puhdistamon käyt-
töön internet-sivuillemme saat ha-
lutessasi sen Biolan Clubin palvelut 
käyttöön: omaseuranta- ja huolto-
päiväkirjan sekä mm. teknisen tuen 
ja varaosapalvelun.

Riittävä alkaliteettitaso (kyky vas-
tustaa pH-muutoksia) on edellytys 
jäteveden biologiselle puhdistumi-
selle. Siksi aktiivilietteeseen, eli 2. 
kaivoon suositellaan laitettavan  
kerran kuukaudessa noin  
1 l (litra) kalsiumkarbonaattia 
(CaCO3), esim. Nordkalk Hieno 
puutarhurin kalkki, 
tai 1 dl (desilitra) kalsiumhydroksia 
(Ca(OH)2) esim. Nordkalk SL 
Kalkin käsittelyssä tulee noudattaa 
valmistajan antamia ohjeita.
Mikäli aktiivilietteen pH on mitatta-
vissa, kalkkia lisätään pH:n olles-
sa alle 7.
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3. kaivo
-- Nosta laitekotelo (L) sivuun kaivon päältä.
-- Tarkista että vesi on kaivossa lähtöputken tasolla. 
-- Tarkista että takaisinkierrätyspumppu (R) toimii. Paina ohjausyksikön 

nuolinäppäintä Λ , jolloin takaisinkierrätyspumppu käynnistyy 10 sekun-
nin ajaksi ja ensimmäiseen kaivoon tulee takaisinkierrätysletkusta vettä. 
Ohjausyksikön näyttöön tulevat tekstit: ”Takaisin kierratys pumpun testa-
us” ja ”Lietteen takaisin kierratys”.

-- Kierrätetyn veden johdosta sekoituspumppu (J) ja annostelupumppu 
käynnistyvät viiveellä. Tarkista että sekoitusastiaan (D) tulee vettä ja sa-
ostuskemikaalia. 

-- Tarkista kolmannessa kaivossa olevan veden ulkonäkö. Mikäli kaivon 
pinnalla on runsaasti pintalietettä, tarkista näytteenottokaivossa olevan 
veden ulkonäkö. Mikäli vedessä on runsaasti kiintoainetta, kaivon pohjal-
la oleva takaisinkierrätyspumppu saattaa olla epäkunnossa tai kaivoissa 
on pian suoritettava lietetyhjennys. Veden pinnalla saattaa olla vaahtoa. 

-- Tarkista että sekoitusastian pohjalevy on paikallaan.
-- Tarkista että ilmaletkun pikaliitin ei vuoda. Vuotava ilma aiheuttaa pihise-

vän äänen. 
-- Tarkista silmämääräisesti, että kaikki johdot ja letkut ovat ehjiä ja paikoil-

laan.
-- Tarkista jäljellä olevan saostuskemikaalin määrä. Arvioi silmämääräises-

ti, että saostuskemikaalia on kulunut järkevästi veden kulutukseen suh-
teutettuna. Esimerkiksi jos kuukaudessa kulutetaan 15 m3 vettä, kemi-
kaalia kuluu noin 4,5 litraa.

-- Poista laitekotelon pohjalla mahdollisesti oleva saostuskemikaali tai vesi.
-- Tarkista että ilmapumppu ei pidä epänormaalia, esimerkiksi viheltävää, 

ääntä. 
-- Tarkista että virransyöttörasiassa (S) olevat pääkytkin ja vikavirtasuoja 

ovat on-asennossa.
-- Testaa virransyöttörasiassa olevan vikavirtasuojakytkimen toiminta pai-

namalla kytkimessä olevasta testinapista. Vikavirtasuojan tulisi laueta eli 
kääntyä off-asentoon. Käännä kytkin takaisin on-asentoon.

-- Merkitse suoritettu tarkastus ja siinä tehdyt havainnot sekä mahdollinen 
vesimittarin lukema omaseurantapäiväkirjaan.

 

Poistuessasi puhdistamolta var-
mista, että kaivojen kannet ovat 
tukevasti paikallaan ja lukitut.
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Biolan Trion huoltotoimenpiteet

Tarvittaessa
-- Saostuskemikaaliastian vaihto

Ks. kappale 7 kohdat 1 ja 2.

Tarvittaessa, mutta vähintään kuuden kuukauden välein

Lietetyhjennykset
oo Lietetyhjennys suoritetaan, kun kolmannesta kaivosta poistuva vesi 

sisältää silmin nähden havaittavaa kiintoainetta. Tyhjennys on kuiten-
kin suoritettava vähintään kuuden kuukauden välein. 

oo Puhdistamoa ei sammuteta tyhjennyksen ajaksi. Ensimmäinen, kol-
mas ja näytteenottokaivo tyhjennetään kokonaan. Toinen kaivo jäte-
tään puolilleen.

oo Toisessa ja kolmannessa kaivossa on lietetyhjennystä varten 160 
mm putki, johon imuputki lasketaan. Toisen kaivon putkessa on ra-
joitin, joka estää imuputken pääsyn kaivon pohjaan, jättäen samalla 
kaivon puolilleen. Jäljelle jäävä aktiiviliete takaa biologisen puhdistus-
prosessin toiminnan tyhjennyksen jälkeen. Mikäli toinen kaivo halu-
taan tyhjentää kokonaan, tulee imuputki laskea lietetyhjennysputken 
ulkopuolelle. Tällöin on varottava kaivon pohjalla olevan lautasilmas-
timen vaurioittamista. Toisen kaivon selkeyttimessä mahdollisesti 
oleva pintaliete pyritään poistamaan tyhjennyksen yhteydessä.

oo Mikäli kolmas kaivo tyhjennetään lietetyhjennysputken ulkopuolelta 
on varottava kaivon pohjalla olevan takaisinkierrätyspumpun vaurioit-
tamista.

oo Ensimmäisessä kaivossa ei ole lietetyhjennysputkea, vaan kaivo tyh-
jennetään laskemalla imuputki kaivon pohjalle.

oo Tyhjennyksen yhteydessä tulee suorittaa lietetyhjennyksen kuitta-
us; paina ohjauskeskuksessa olevaa vihreää nappia 3 sekunnin ajan, 
jolloin ohjausyksikön näyttöön tulee teksti ”Kaivot tyhjennetty lasku-
ri nollattu”. 

oo 182 vuorokauden kuluttua tyhjennyksen kuittauksesta häiriövalo syt-
tyy ja ohjausyksikön näyttöön tulee teksti ”Tilaa lietetyhjennys kaivoil-
le”. 

oo Mikäli tyhjennyksen kuittauksesta on kulunut 200 vuorokautta, niin 
puhdistamon hälytysvalo syttyy ja ohjausyksikön näyttöön tulee teksti 
”Lietekaivot tyhjennettava”. 

oo Saostuskaivoista poistettava liete tulee toimittaa asianmukaiseen jat-
kokäsittelyyn. Tyhjennyksen yhteydessä tarkastetaan silmämääräi-
sesti kaivojen ja rakenteiden sekä kolmannen kaivon pohjalla olevan 
takaisinkierrätyspumpun asento ja kunto. 

oo Saostuskaivojen tyhjennyksen ajankohta, suorittaja ja mahdolliset 
havainnot merkitään huoltopäiväkirjaan. Käyttö- ja huolto-ohjeen koh-
dassa 12 on muovitasku, jossa voi säilyttää tyhjennyksen suorittajal-
ta saadut kuitit.

Kuuden kuukauden välein suoritettavat toimenpiteet

Ilmapumpun suodattimen puhdistus
1.	 Irrota ilmapumpun pistoke.
2.	 Avaa ilmapumpun kiinnitysremmi.
3.	 Avaa ilmapumpun päällä oleva kiinnitysruuvi.
4.	 Poista suodattimen suojus.
5.	 Tarkista, että kannen alla oleva suodatin on ehjä. Rikkinäinen suoda-

tin on vaihdettava uuteen (varaosanumero 570188).
6.	 Puhdista suodatin haalealla vedellä.
7.	 Varmista, että pumpun ilmanottoaukot eivät ole tukkeutuneet. Puh-

dista suodattimen suojus. 
8.	 Aseta EHDOTTOMAN KUIVA suodatin takaisin paikalleen.
9.	 Varmista, että kannessa oleva tiiviste on paikallaan ja kiinnitä suodat-

timen suojus kiinnitysruuvilla.

Ennen sähkölaitteen huoltoa 
muista irrottaa laitteen pistoke 
ohjauskeskuksesta.

Huoltopäiväkirjaan on tulostettavis-
sa lisää sivuja Biolanin internet- 
sivuilta: www.biolan.fi

Ensimmäinen kaivo tyhjäksi.
Toinen kaivo puolilleen.
Kolmas kaivo tyhjäksi.

Kaivot suositellaan huuhtomaan ve-
dellä lietetyhjennyksen yhteydessä.

Mikäli lietetyhjennys osuu juuri en-
nen pidempää poissaoloa, esimer-
kiksi lomamatkaa, lietetyhjennys 
suoritetaan vasta lomalta palattua. 
Puhdistamo pysyy näin paremmin 
toimintakykyisenä.
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10.	Kiinnitä ilmapumpun kiinnitysremmi.
11.	Kiinnitä ilmapumpun pistoke takaisin paikalleen.
12.	Nollaa suodattimen puhdistuslaskuri painamalla 3 sekunnin ajan oh-

jauskeskuksen nuolinäppäintä <. Ohjauskeskuksen näyttöön tulee 
teksti ”Ilmapumpun huolto suoritettu”.

13.	Merkitse ilmapumpun suodattimen puhdistus huoltopäiväkirjaan.

Vuoden välein suoritettavat toimenpiteet

Sekoituspumpun (J) imupesän puhdistus
1.	 Irrota sekoituspumpun pistoke ohjauskeskuksessa olevasta pistorasi-

asta.
2.	 Nosta sekoitusastia pois pumppuastian päältä. Nosta pumppuastias-

sa oleva sekoituspumppu ylös astiasta.
3.	 Puhdista imupesä siten, että juoksupyörä pääsee pyörimään.
4.	 Laske pumppu takaisin pumppuastiaan.
5.  Tarkista etteivät sekoitusastian pohjalevyssä oleva reikä ja levyn alta 

lähtevä poistoputki ole tukkeutuneet. Poistoputkeen kertyvä kemikaa-
lisakka saattaa tukkia poistoputken.

6.	 Laske sekoitusastia pumppuastian päälle.
7.	 Käännä sekoituspumpusta tuleva putki sekoitusastiassa olevaan 

aukkoon.
8.	 Varmista että sekoitusastian pohjalevy on paikallaan.
9.	 Kiinnitä sekoituspumpun pistoke ohjauskeskuksessa sille kuuluvaan 

pistorasiaan.
10.	Merkitse suoritetut toimenpiteet huoltopäiväkirjaan.	

Kahden vuoden välein suoritettavat toimenpiteet

Lautasilmastimen (G) kalvon puhdistus
1.	 Irrota ilmapumpun pistoke.
2.	 Irrota ilmapumpulta tuleva letku ilmastimen runkoputkesta. 
3.	 Irrota runkoputki kiinnikkeestä. 
4.	 Nosta putki ja lautasilmastin ylös kaivosta.
5.	 Puhdista lautasilmastimen kalvo vedellä ja paperi- tai kangaspyyh-

keellä.
6.	 Tarkista että kalvo on ehjä ja se ei ole tukossa.
7.	 Tarkista että lautasilmastin on tukevasti kiinni runkoputkessaan.
8.	 Laske lautasilmastin takaisin kaivoon ja kiinnitä paikalleen. Huomioi, 

että lautasilmastin on mahdollisimman lähellä tuloputkea, selkeytti-
men ulkopuolella.

9.	 Kiinnitä letku runkoputkeen.
10.	Kiinnitä ilmapumpun pistoke takaisin paikalleen.
11.	Tarkista että ilmaletkun ja putken välinen liitos ei vuoda.
12.	Merkitse lautasilmastimen kalvon puhdistus huoltopäiväkirjaan.

Kolmen vuoden välein suoritettavat toimenpiteet

Annostelupumpun letkujen (varaosanumero 570141) 
vaihtaminen

1.	 Saostuskemikaalin kanssa työskenneltäessä tulee käyttää tarpeellis-
ta suojavaatetusta ja suojalaseja.

2.	 Nosta imuputki nestepinnan yläpuolelle kemikaalikanisterissa. 
3.	 Kytke annostelupumppu sähköverkkoon ja anna pumpun käydä, kun-

nes letkut ovat tyhjät.
4.	 Irrota annostelupumpun pistoke.
5.	 Irrota imuletku pumpusta.
6.	 Irroita imuletkun suodatin ja katkaise nippuside.
7.	 Vaihda tilalle uusi imuletku. Työnnä letku korkin läpi ja varmista, että 

letkun pää on korkin letkutuen alapuolella 2-3 cm. Kiinnitä uusi nip-
puside ja aseta suodatin siten että se painuu letkua vasten.

8.	 Kiinnitä uusi imuletku pumppuun.
7.	 Irrota annosteluletkun paineventtiilikärki sekoitusastiassa olevasta lä-

pivientikumista.
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8.	 Irrota annosteluletku pumpusta ja paineventtiilikärjestä.
9.	 Vaihda tilalle uusi annosteluletku. Kiinnitä paineventtiilikärki letkuun 

ja letku annostelupumppuun.
10.	Laita paineventtiilikärki takaisin sekoitusastiassa olevaan läpivientiku-

miin.
11.	Kytke annostelupumppu sähköverkkoon ja anna pumpun käydä, kun-

nes letkut ovat täynnä.
12.	Kiinnitä annostelupumpun pistoke ohjauskeskukseen.
13.	Merkitse annostelupumpun letkujen vaihto huoltopäiväkirjaan.
	 Annostelupumpun letkut ovat kaatopaikkajätettä.

Ilmapumpun kalvojen (varaosanumero 570189) 
vaihtaminen

1.	 Irrota ilmapumpun pistoke.
2.	 Avaa ilmapumpun kiinnitysremmi.
3.	 Irrota ilmaletku (A) ilmapumpusta.
4.	 Poista pumpun yläkotelo irrottamalla ensin pumpun pohjassa olevat 

neljä ruuvia.
5.	 Irrota neljä ruuvia, jotka pitävät kalvoa paikallaan.
6.	 Irrota mutteri kalvon keskeltä.
7.	 Vaihda kalvo uuteen.
8.	 Kiinnitä kalvo mutterin ja neljän ruuvin avulla paikalleen.
9.	 Vaihda toinen kalvo samoin.
10.	Kiinnitä pumpun yläkotelo.
11.	Kiinnitä ilmaletku ilmapumppuun.
12.	Kiinnitä ilmapumpun kiinnitysremmi.
13.	Kiinnitä ilmapumpun pistoke takaisin paikoilleen.

Kuuden vuoden välein suoritettavat toimenpiteet

Lautasilmastimen kalvon (varaosanumero 570185) 
vaihtaminen

1.	 Irrota ilmapumpun pistoke.
2.	 Irrota ilmapumpulta tuleva letku ilmastimen runkoputkesta. 
3.	 Irrota putki kiinnikkeestä. 
4.	 Nosta putki ja lautasilmastin ylös kaivosta. 
5.	 Avaa lautasilmastin kiertämällä kiinnitysrengasta vastapäivään. Käy-

tä tarvittaessa apuna putkipihtejä. Tue kiertämisen aikana ilmastimen 
runkoa.

6.	 Vaihda kalvo uuteen ja varmista, että kalvo on tukevasti sille tarkoite-
tussa urassa.

7.	 Kiinnitä kiinnitysrengas takaisin paikalleen myötäpäivään kiertämällä. 
8.	 Varmista että lautasilmastin on tukevasti kiinni runkoputkessa.
9.	 Laske putki takaisin kaivoon ja kiinnitä paikalleen.
10.	Kiinnitä letku takaisin putkeen.
11.	Kiinnitä ilmapumpun pistoke takaisin paikalleen. 
12.	Tarkista että ilmaletkun ja putken välinen liitos ei vuoda.
13.	Merkitse lautasilmastimen kalvon vaihto huoltopäiväkirjaan.
	 Käytetty kalvo on kaatopaikkajätettä.

Kymmenen vuoden välein suoritettavat toimenpiteet

Kaivojen kunnon tarkistaminen
1.	 Tarkistusta varten kaivot tulee tyhjentää ja pestä.
2.	 	Tarkista silmämääräisesti kaivon kunto
3.	 Tarkista että keskimmäisessä kaivossa eli ilmastusaltaassa oleva 

selkeytin ja sen kiinnitysraudat ovat ehjiä. Varmista että selkeytin on 
tukevasti paikallaan. 

4.	 	Tarkista että ilmastusaltaassa oleva ilmaputken kiinnike on tukevasti 
paikallaan.

5.	 	Tarkista että kolmannessa kaivossa olevat pumppu- ja sekoitusastia 
ja pumppuastian kiinnitysraudat ovat ehjiä. 

6.	 	Merkitse suoritettu tarkastus, havainnot ja mahdolliset korjaustoi-
menpiteet huoltopäiväkirjaan.
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1. Häiriövalo palaa ja ohjausyksikön näytössä 	
teksti ”Saostuskemikaali melkein loppu”
-- Saostuskemikaalia on vielä jonkin verran jäljellä. Tarkkaile kemikaaliasti-

aa ja valmistaudu vaihtamaan astia.
-- Saostuskemikaalin kanssa työskenneltäessä tulee käyttää tarpeellista 

suojavaatetusta ja suojalaseja. 
-- Kemikaaliastian vaihdon yhteydessä tarkista, että imuletkun päässä ei 

ole epäpuhtauksia ja imuletku on tukevasti paikallaan.
-- Nollaa kemikaalilaskuri painamalla 3 sekunnin ajan ohjauskeskuksessa 

olevan ohjausyksikön nuolinäppäintä >, jolloin näyttöön tulee teksti ”Ke-
mikaaliastia vaihdettu”.

-- Kemikaalilaskurin toiminta perustuu annostelupumpun käyntiajan seu-
rantaan. Laskurin oikean toiminnan edellytyksenä on, että laskuria nol-
lattaessa kemikaaliastiassa on kemikaalia 10 l.

-- Merkitse kemikaaliastian vaihto huoltopäiväkirjaan.

7. TOIMINTA HÄIRIÖTILANTEISSA

Keltainen = häiriövalo 
Punainen = hälytysvalo

Komponenttien perässä mainitut 
kirjaimet viittaavat osa-luetteloon.

Ennen sähkölaitteen huoltoa 
muista irroittaa laitteen pistoke 
ohjauskeskuksesta.

Poistuessasi puhdistamolta var-
mista, että kaivojen kannet ovat 
tukevasti paikallaan ja lukitut.

1.	 Häiriövalo palaa ja ohjausyksikön näytössä teksti  
”Saostuskemikaali melkein loppu”

2.	 Hälytysvalo palaa ja ohjausyksikön näytössä teksti  
”Saostuskemikaali loppunut”

3.	 Häiriövalo palaa ja ohjausyksikön näytössä teksti  
”Hairio sekoituspumpussa”

4.	 Hälytysvalo palaa ja ohjausyksikön näytössä teksti  
”Vika sekoituspumpussa”

5.	 Hälytysvalo palaa ja ohjausyksikön näytössä teksti  
”Sekoituspumppu muu vika”

6.	 Häiriövalo palaa ja ohjausyksikön näytössä teksti  
”Puhdista ilmapumpun suodatin”

7.	 Hälytysvalo vilkkuu ja ohjausyksikön näytössä teksti ”Ilmastus”

8.	 Hälytysvalo palaa ja ohjausyksikön näytössä teksti ”Typen poisto”

9.	 Häiriövalo palaa ja ohjausyksikön näytössä teksti  
”Tilaa lietetyhjennys kaivoille”

10.	 Hälytysvalo palaa ja ohjausyksikön näytössä teksti  
”Lietekaivot tyhjennettava”

11.	 Pumppuastian (D) ylivuotourasta tulee vettä, mutta sekoitusasti-
aan ei tule vettä

12.	 Ilmapumppu pitää outoa (esimerkiksi viheltävää) ääntä

13.	 Häiriöt saostuskemikaalin annostelussa

14.	 Virransyöttörasian (S) hälytysvalo palaa

15.	 Vikavirtasuoja lauennut, mutta virransyöttörasian (S) hälytysvalo 
ei pala

16.	 Takaisinkierrätyspumppu (R) ei pumppaa

17.	 Vedenpinta kaivoissa epätavallisen korkealla

18.	 Aktiiviliete myrkyttynyt
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2. Hälytysvalo palaa ja ohjausyksikön näytössä teksti 
”Saostuskemikaali loppunut”
-- Vaihda kemikaaliastia uuteen Biolan Saostuskemikaaliastiaan. Saostus-

kemikaalin kanssa työskenneltäessä tulee käyttää tarpeellista suojavaa-
tetusta ja suojalaseja.

-- Kemikaaliastian vaihdon yhteydessä tarkista, että imuletkun päässä ei 
ole epäpuhtauksia ja imuletku on tukevasti paikallaan.

-- Nollaa kemikaalilaskuri painamalla 3 sekunnin ajan ohjauskeskuksessa 
olevan ohjausyksikön nuolinäppäintä >, jolloin näyttöön tulee teksti ”Ke-
mikaaliastia vaihdettu”.

-- Kemikaalilaskurin toiminta perustuu annostelupumpun käyntiajan seu-
rantaan. Laskurin oikean toiminnan edellytyksenä on, että laskuria nol-
lattaessa kemikaaliastiassa on kemikaalia 10 l.

-- Merkitse kemikaaliastian vaihto huoltopäiväkirjaan.

3. Häiriövalo palaa ja ohjausyksikön näytössä teksti 
”Hairio sekoituspumpussa”
Sekoituspumppu (J) on käynyt yhtäjaksoisesti 3–5 minuuttia.

-- Selvitä häiriön syy. Katso kohta 4. 
-- Häiriövalo palaa ja teksti on näytöllä, kunnes hälytys kuitataan painamal-

la ohjauskeskuksessa olevan ohjausyksikön nuolinäppäintä V. Häiriövalo 
sammuu ja ohjausyksikön näyttöön tulee teksti ”Pumpun vika kuitattu”.

-- Kirjaa hälytys, syy ja huoltotoimenpiteet huoltopäiväkirjaan.

4. Hälytysvalo palaa ja ohjausyksikön näytössä teksti 
”Vika sekoituspumpussa”
Sekoituspumppu (J) on käynyt yhtäjaksoisesti yli 5 minuuttia.

-- Tarkista onko veden pinta kolmannessa kaivossa lähtöputken tasolla. 
Mikäli vesi on pumppuastian ylivuotouran tasolla, niin vesi pääsee virtaa-
maan kaivosta pumppuastiaan. Tämän seurauksen uppopumppu jää ko-
konaan veden alle. Mikäli vedenpinta on lähtöputken yläpuolella, katso 
kohta 14.

-- Pumpun koho saattaa olla jumiutunut.
o	 Irrota sekoituspumpun pistoke ohjauskeskuksessa olevasta pistorasi-

asta.
o	 Liikuta pumppua ylös alas sekoitusastiaan tulevan putken avulla.
o	 Kiinnitä pumpun pistoke ohjauskeskukseen.

-- Pumpun imupesä saattaa olla tukkeutunut. 
o	 Irrota sekoituspumpun pistoke ohjauskeskuksessa olevasta pistorasi-

asta.
o	 Nosta sekoitusastia (D) pois pumppuastian (C) päältä. Nosta pump-

puastiassa oleva sekoituspumppu (J) ylös astiasta.
o	 Puhdista imupesä siten, että juoksupyörä pääsee pyörimään.
o	 Laske pumppu takaisin pumppuastiaan.
o	 Laske sekoitusastia pumppuastian päälle.
o	 Käännä pumppuastiassa olevasta pumpusta tuleva putki (K) sekoitu-

sastiassa olevaan aukkoon.
o	 Varmista että sekoitusastian pohjalevy on paikallaan.
o	 Kiinnitä sekoituspumpun pistoke ohjauskeskuksessa sille kuuluvaan 

pistorasiaan.
-- Hälytysvalo palaa ja teksti on näytöllä, kunnes hälytys kuitataan paina-

malla ohjauskeskuksessa olevan ohjausyksikön nuolinäppäintä V. Hä-
lytysvalo sammuu ja ohjausyksikön näyttöön tulee teksti ”Pumpun vika 
kuitattu”.

-- Kirjaa hälytys, syy ja huoltotoimenpiteet huoltopäiväkirjaan.
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5. Hälytysvalo palaa ja ohjausyksikön näytössä teksti 
”Sekoituspumppu muu vika”
Sekoituspumppu (J) ei ole käynnistynyt 7 vuorokauteen.

-- Tarkista tuleeko puhdistamoon sähkövirta.
-- Tarkista ovatko virransyöttörasiassa (S) olevat pääkytkin ja vikavirtasuo-

ja on-asennossa. Mikäli vikavirtasuoja on lauennut, katso kohta 12.
-- Tarkista onko vesi toisessa kaivossa lähtöputken tasolla. Mikäli laitteisto 

on vasta asennettu tai kaivoissa on lähiaikoina suoritettu lietetyhjennys, 
niin kaivoihin ei välttämättä ole tullut vielä riittävästi vettä. Tässä tilan-
teessa kuittaa hälytys painamalla ohjausyksikön nuolinäppäintä V. Hä-
lytysvalo sammuu ja ohjausyksikön näyttöön tulee teksti ”Pumpun vika 
kuitattu”.

-- Pumpun koho saattaa olla jumiutunut.
oo Irrota sekoituspumpun pistoke ohjauskeskuksessa olevasta pistora-

siasta. 
o	 Liikuta pumppua ylös alas sekoitusastiaan tulevan putken avulla.
o	 Kiinnitä pumpun pistoke ohjauskeskukseen.

-- Pumpun imupesä saattaa olla tukkeutunut. 
o	 Irrota sekoituspumpun pistoke ohjauskeskuksessa olevasta pistorasi-

asta.
o	 Nosta sekoitusastia pois pumppuastian päältä. Nosta pumppuastias-

sa oleva sekoituspumppu ylös astiasta.
o	 Puhdista imupesä siten, että juoksupyörä pääsee pyörimään.
o	 Laske pumppu takaisin pumppuastiaan.
o	 Laske sekoitusastia pumppuastian päälle.
o	 Käännä pumppuastiassa olevasta pumpusta tuleva putki sekoitusas-

tiassa olevaan aukkoon.
o	 Varmista että sekoitusastian pohjalevy on paikallaan.
o	 Kiinnitä sekoituspumpun pistoke ohjauskeskuksessa sille kuuluvaan 

pistorasiaan.
-- Hälytysvalo sammuu ja teksti poistuu näytöltä, kun sekoituspumppu 

käynnistyy.
-- Kirjaa hälytys, syy ja huoltotoimenpiteet huoltopäiväkirjaan.
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6. Häiriövalo palaa ja ohjausyksikön näytössä teksti 
”Puhdista ilmapumpun suodatin”
Edellisestä ilmapumpun suodattimen puhdistamisen kuittauksesta on kulu-
nut 182 vuorokautta.

-- Puhdista ilmapumpun suodatin.
o	 Irrota ilmapumpun pistoke ohjauskeskuksesta.
o	 Avaa ilmapumpun kiinnitysremmi.
o	 Avaa ilmapumpun päällä oleva kiinnitysruuvi.
o	 Poista suodattimen suojus.
o	 Tarkista, että kannen alla oleva ilmansuodatin on ehjä. Rikkinäinen 

suodatin on vaihdettava uuteen (varaosanumero 570188). 
o	 Puhdista suodatin laimealla saippuavedellä. 
o	 Varmista, että pumpun ilmanottoaukot eivät ole tukkeutuneet. Puh-

dista suodattimen suojus. 
o	 Aseta EHDOTTOMAN KUIVA suodatin takaisin paikalleen.
o	 Varmista, että kannessa oleva tiiviste on paikallaan ja kiinnitä suodat-

timen suojus kiinnitysruuvilla.
o	 Kiinnitä ilmapumpun kiinnitysremmi.
o	 Kiinnitä ilmapumpun pistoke takaisin paikalleen.
o	 Kuittaa häiriö painamalla ohjausyksikön nuolinäppäintä < 3 sekunnin 

ajan. Häiriövalo sammuu ja näyttöön tulee teksti ”Ilmapumpun huolto 
suoritettu”. 

o	 Merkitse ilmapumpun suodattimen puhdistus huoltopäiväkirjaan.

7. Hälytysvalo vilkkuu ja ohjausyksikön näytössä teksti 
”Ilmastus”
Ilmaletkussa (A) paine on laskenut asetusarvon alapuolelle.

-- Tarkista, että painevalvontaletku on tukevasti kiinni ilmaletkussa.
-- Tarkista, että ilmaletku on kiinni ilmapumpussa eikä liitoskohta vuoda.
-- Tarkista, että ilmaletkussa oleva pikaliitin ei vuoda.
-- Tarkista, että ilmaletku on kiinni ilmaputkessa eikä liitoskohta vuoda.
-- Tarkista, että ilmapumppu käy.

oo Tarkista, että ilmapumpun pistoke on paikoillaan sille varatussa pis-
torasiassa.

oo Kytke ilmapumppu pistorasiaan, johon varmasti tulee sähkövirta. 
oo mikäli ilmapumppu ei käynnisty

oo varmista, että ilmapumpun kalvonsuojakytkin ei ole lauen-
nut. Katso toimintaohjeet välilehdellä 13 olevasta ilmapum-
pun ohjekirjasta.

oo pumpun lämpökytkin on saattanut laueta ylikuumenemisen 
seurauksena. Anna pumpun jäähtyä hetki, lämpötilan lasket-
tua pumpun toiminta palautuu itsestään.

oo mikäli ilmapumppu ei jäähtymisen jälkeenkään käynnisty, on 
se vioittunut ja vaihdettava uuteen.

oo mikäli ilmapumppu käynnistyy, on vika ohjauskeskuksen ilma-
pumpulle tarkoitetussa pistorasiassa. Ota yhteys valtuutettuun 
sähköasentajaan.

-- Merkitse suoritetut toimenpiteet huoltopäiväkirjaan.

8. Hälytysvalo palaa ja ohjausyksikön näytössä teksti 
”Typen poisto”
Paine ilmaletkussa (A) on laskenut asetusarvon alapuolelle. Suorita kohdas-
sa 7 mainitut huoltotoimenpiteet klo 04-22 välisenä aikana.
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9. Häiriövalo palaa ja ohjausyksikön näytössä teksti 
”Tilaa lietetyhjennys kaivoille”
Edellisestä lietetyhjennyksen kuittauksesta on kulunut 182 vuorokautta.

-- Kaivoissa on suoritettava lietetyhjennys.
-- Häiriö kuitataan painamalla ohjauskeskuksessa olevaa vihreää nappia 3 

sekunnin ajan, jolloin valo sammuu ja näyttöön tulee teksti  
”Kaivot tyhjennetty laskuri nollattu”. 

10. Hälytysvalo palaa ja ohjausyksikön näytössä teksti 
”Lietekaivot tyhjennettava”
Edellisestä lietetyhjennyksen kuittauksesta on kulunut 200 vuorokautta.

-- Kaivoissa on suoritettava lietetyhjennys.
-- Häiriö kuitataan painamalla ohjauskeskuksessa olevaa vihreää nappia 

3 sekunnin ajan, jolloin valo sammuu ja näyttöön tulee teksti ”Kaivot tyh-
jennetty laskuri nollattu”.

11. Pumppuastian (C) ylivuotourasta tulee vettä, mutta 
sekoitusastiaan ei tule vettä
-- Tarkista tuleeko puhdistamoon sähkövirta.
-- Tarkista ovatko virransyöttörasiassa (S) olevat pääkytkin ja vikavirtasuo-

ja on-asennossa. Mikäli vikavirtasuoja on lauennut, katso kohta 12.
-- Irrota sekoituspumpun pistoke ohjauskeskuksessa olevasta pistorasias-

ta.
-- Sekoituspumpun (J) koho saattaa olla jumiutunut, joten liikuta pumppua 

ylös alas sekoitusastiaan tulevan putken (K) avulla. Mikäli pumppu ei tä-
män jälkeenkään nosta vettä, niin se on tukkeutunut.

-- Nosta sekoitusastia (D) pois pumppuastian päältä. Nosta pumppuastias-
sa oleva sekoituspumppu ylös astiasta.

-- Puhdista imupesä siten, että juoksupyörä pääsee pyörimään.
-- Laske pumppu takaisin pumppuastiaan.
-- Laske sekoitusastia pumppuastian päälle.
-- Käännä pumppuastiassa olevasta pumpusta tuleva putki (K) sekoitusas-

tiassa olevaan aukkoon.
-- Varmista että sekoitusastian pohjalevy on paikallaan.
-- Kiinnitä sekoituspumpun pistoke ohjauskeskuksessa sille kuuluvaan pis-

torasiaan.
-- Merkitse suoritetut toimenpiteet huoltopäiväkirjaan.
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12. Ilmapumppu pitää outoa (esimerkiksi viheltävää) 
ääntä
-- Kiristä ilmaletkun (A) ilmapumppuun kiinnittävä letkukiristin.
-- Varmista, että merkkivalotolpassa (O) olevat ilma-aukot eivät ole tukkeu-

tuneet.
-- Puhdista ilmapumpun suodatin.

o	 Irrota ilmapumpun pistoke ohjauskeskuksesta.
o	 Avaa ilmapumpun kiinnitysremmi.
o	 Avaa ilmapumpun päällä oleva kiinnitysruuvi.
o	 Poista suodattimen suojus.
o	 Tarkista, että kannen alla oleva ilmansuodatin on ehjä. Rikkinäinen 

suodatin on vaihdettava uuteen (varaosanumero 570188).
o	 Puhdista suodatin haalealla vedellä. 
o	 Varmista, että pumpun ilmanottoaukot eivät ole tukkeutuneet. Puh-

dista suodattimen suojus. 
o	 Aseta EHDOTTOMAN KUIVA suodatin takaisin paikalleen.
o	 Varmista, että kannessa oleva tiiviste on paikallaan ja kiinnitä suodat-

timen suojus kiinnitysruuvilla.
o	 Kiinnitä ilmapumpun kiinnitysremmi.
o	 Kiinnitä kompressorin pistoke takaisin paikalleen
o	 Nollaa suodattimen puhdistuslaskuri painamalla 3 sekunnin ajan oh-

jauskeskuksen nuolinäppäintä <.
-- Tarkista että kompressori tuottaa ilmaa.

o	 Irrota ilmaletku ilmapumpusta.
o	 Laita sormi ilmapumpun lähtöputken eteen. Ilmavirtauksen tulisi tun-

tua sormessa.
o	 Kiinnitä ilmaletku ilmapumppuun.

-- Tarkista toimiiko ilmastus normaalisti. Mikäli veden kuplinta on silmä-
määräisesti arvioituna vähäistä, niin puhdista lautasilmastimen kalvo.
o	 Irrota ilmapumpun pistoke.
o	 Irrota ilmapumpulta tuleva letku (A) ilmastimen runkoputkesta (H). 
o	 Irrota putki kiinnikkeestä. 
o	 Nosta putki ja lautasilmastin ylös kaivosta.
o	 Puhdista lautasilmastimen kalvo vedellä ja paperi- tai kangaspyyh-

keellä.
o	 Tarkista, että kalvo on ehjä ja se ei ole tukossa.
o	 Tarkista että lautasilmastin on tukevasti kiinni runkoputkessa.
o	 Laske putki takaisin kaivoon ja kiinnitä paikalleen.
o	 Kiinnitä letku putkeen.
o	 Kiinnitä ilmapumpun pistoke takaisin paikalleen.
o	 Tarkista että ilmaletkun ja putken välinen liitos ei vuoda.

-- Merkitse suoritetut toimenpiteet huoltopäiväkirjaan.

13. Häiriöt saostuskemikaalin annostelussa
-- Saostuskemikaalin kanssa työskenneltäessä tulee käyttää tarpeellista 

suojavaatetusta ja suojalaseja.
-- Varmista että puhdistamoon tulee sähkö.
-- Varmista että annostelupumpun pistoke on tukevasti paikoillaan ohjaus-

keskuksessa.
-- Tarkista että annostelupumppu käynnistyy. Pumpun ollessa kytkettynä 

sähkövirtaan asteikon viereen syttyy vihreä valo.
-- Varmista että annostelupumpun imuletku on kemikaaliastiassa (N) nes-

tepinnan alapuolella.
-- Kiristä mutterit, jotka liittävät letkut annostelupumppuun.
-- Varmista etteivät annostelupumpun letkut ja annosteluletkun päässä ole-

va paineventtiilikärki ole tukkeutuneet.
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14. Virransyöttörasian (S) hälytysvalo palaa
-- Vikavirtasuoja ja/tai pääkytkin ovat off-asennossa.
-- Käännä kytkimet on-asentoon.
-- Mikäli vikavirtasuojakytkin laukeaa heti uudelleen,

oo Irrota kaikki pistokkeet ohjauskeskuksesta.
oo Käännä vikavirtasuojakytkin on-asentoon.
oo Kytke jokainen pistoke vuorollaan ohjauskeskuksen toisella puolel-

la olevaan jatkuvan virran pistorasiaan ja tarkista mikä laite laukaisee 
vikavirtasuojakytkimen.

oo Viallinen laite on vaihdettava uuteen.
oo Kirjaa vikavirtasuojan laukeaminen, syy ja toimenpiteet huoltopäivä-

kirjaan.

15. Vikavirtasuoja lauennut, mutta virransyöttörasian (S) 
hälytysvalo ei pala
-- Irrota ohjauskeskuksen pistoke virransyöttörasiassa (S) olevasta pistora-

siasta ja käännä vikavirtasuojakytkin on-asentoon. Mikäli kytkin laukeaa 
heti uudelleen, on vika kiinteässä asennuksessa. Tällöin on käännyttävä 
sähköalan ammattilaisen puoleen.

-- Mikäli kytkin pysyy on-asennossa, kun ohjauskeskuksen pistoke on irti, 
on vika pistokeliitännäisissä laitteissa.
oo Irrota kaikki pistokkeet ohjauskeskuksesta.
oo Kytke ohjauskeskuksen pistoke virransyöttörasiassa olevaan pistora-

siaan. 
oo Kytke jokainen pistoke vuorollaan ohjauskeskuksen toisella puolel-

la olevaan jatkuvan virran pistorasiaan ja tarkista mikä laite laukaisee 
vikavirtasuojakytkimen.

oo Viallinen laite on vaihdettava uuteen.
-- Mikäli vika oli pistokeliitäntäisessä laitteessa, mutta virransyöttörasian 

hälytysvalo ei palanut, lamppu on vioittunut. Tilaa lampun huolto sähkö-
alan ammatilaiselta. 

-- Kirjaa vikavirtasuojan laukeaminen, syy ja toimenpiteet huoltopäiväkir-
jaan.

16. Takaisinkierrätyspumppu (R) ei pumppaa
-- Tarkista tuleeko puhdistamoon sähkövirta.
-- Tarkista ovatko virransyöttörasiassa olevat pääkytkin ja vikavirtasuoja 

on-asennossa. Mikäli vikavirtasuoja on lauennut, katso kohta 12. 
-- Irrota pumpun sähköjohto ohjauskeskuksessa olevasta pistorasiasta. 
-- Varmista, ettei pumpusta lähtevä letku ole jäässä.
-- Pumpun koho saattaa olla jumiutunut. Liikuta vaijerin avulla pumppua 

ylös alas. Mikäli pumppu ei tämänkään jälkeen toimi, nosta pumppu vai-
jerin avulla ylös kaivosta. 

-- Varmista, että takaisinkierrätysletku on kiinni pumpussa.
-- Tarkista onko pumpun imupesässä tukos. Pesässä olevan juoksupyörän 

tulee pyöriä vapaasti.
-- Laske pumppu vaijerin avulla takaisin kaivon pohjalle.
-- Kiinnitä takaisinkierrätyspumpun pistoke ohjauskeskukseen.
-- Paina ohjauskeskuksen ohjausyksikön nuolinäppäintä Λ, jolloin takaisin-

kierrätys pumppu käynnistyy 10 sekunnin ajaksi ja ensimmäiseen kai-
voon pitäisi tulla takaisinkierrätysletkusta vettä. Ohjausyksikön näyttöön 
tulevat tekstit: ”Takaisin kierratys pumpun testaus” ja ”Lietteen takaisin-
kierratys”.

-- Merkitse suoritetut toimenpiteet huoltopäiväkirjaan.
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17. Vedenpinta kaivoissa epätavallisen korkealla
-- Mikäli vesi on kaikissa kolmessa kaivossa epätavallisen korkealla, niin 

laitteiston purkuputki on tukossa. Varmista, ettei kolmannessa kaivossa 
oleva T-haara ole tukkeutunut. Tarkasta purkuputken toinen pää ja pois-
ta mahdollinen tukos.

-- Mikäli veden pinta on epätavallisen korkealla ensimmäisessä ja toises-
sa kaivossa, mutta kolmannen kaivon veden pinta on normaalilla tasol-
la: tarkasta, ettei ilmastusaltaan selkeyttimessä (E) oleva T-yhde (F) ole 
tukkeutunut. 

-- Mikäli veden pinta on epätavallisen korkealla ainoastaan ensimmäises-
sä kaivossa: varmista, ettei ensimmäisessä kaivossa oleva T-haara ole 
tukkeutunut. Kokeile, onko ensimmäisen ja toisen kaivon välinen putki 
tukkeutunut. Putkea pääsee rassaamaan toisesta kaivosta, koska siellä 
putken päässä ei ole estävää rakennetta.

-- Merkitse suoritetut toimenpiteet huoltopäiväkirjaan.

18. Aktiiviliete myrkyttynyt
-- Aktiivilietteen myrkytys ilmenee mustana värinä, pahana hajuna, matala-

na (< 6) tai korkeana (> 10) pH-arvona.
-- Myrkyttynyt aktiiviliete ei poista tehokkaasti jäteveden sisältämää orgaa-

nista ainetta ja typpeä.
-- Toinen kaivo on tyhjennettävä. Myös ensimmäinen ja kolmas kaivo on 

tyhjennettävä, jotta niissä mahdollisesti olevat myrkylliset aineet saa-
daan poistettua. 
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Saostus-
kemikaa-
liastian 
vaihto

Lietetyh-
jennys tar-
vittaessa, 
mutta vä-
hintään

Ilmapum-
pun suo-
dattimen 
puhdistus

Sekoitus-
pumpun 

imupesän 
puhdistus

Lautas- 
ilmastimen 

kalvon  
puhdistus

Annoste-
lupumpun 
letkujen 
vaihto

Ilmapum-
pun kalvo-
jen vaihto

Lautas- 
ilmastimen 

kalvon 
vaihto

Kaivojen 
kunnon  

tarkastus

Tarvittaessa

6 kk

1 vuosi

1 vuosi 6 kk

2 vuotta

2 vuotta 6 kk

3 vuotta

3 vuotta 6 kk

4 vuotta

4 vuotta 6 kk

5 vuotta

5 vuotta 6 kk

6 vuotta

6 vuotta 6 kk

7 vuotta

7 vuotta 6 kk

8 vuotta

8 vuotta 6 kk

9 vuotta

9 vuotta 6 kk

10 vuotta

10 vuotta 6 kk

11 vuotta

11 vuotta 6 kk

12 vuotta

9. HUOLTOPÄIVÄKIRJA
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11. TAKUUTODISTUS JA REKISTERÖINTIKORTTI
Biolan Oy myöntää valmistamalleen Biolan Triolle viiden (5) vuoden takuun laitteen ostopäivämäärästä lukien. Ta-
kuun piiriin kuuluvat rakenne-, valmiste- ja raaka-ainevirheet, joista on ilmoitettu valmistajalle viiden (5) vuoden kulu-
essa laitteen ostopäivämäärästä. Takuuasioissa pyydämme Teitä kääntymään suoraan Biolan Oy:n puoleen.

Valmistajan vastuu ei kata tuotteen normaalia kulumista, huononemista eikä ulkopuolisista syistä johtuvia vahinkoja. 
Takuuseen eivät myöskään sisälly viat, jotka ovat aiheutuneet asennusohjeen vastaisesta asennuksesta, käyttäjän 
huolimattomuudesta, käyttöohjeen tai huollon laiminlyönnistä, jännitevaihteluista, ukkosesta tai tulipalosta. 

Takuun voimassaolon edellytyksenä on, että puhdistamossa ei käytetä muuta saostuskemikaalia kuin Biolan Saos-
tuskemikaalia. Laitteen huollossa ja korjauksessa tulee käyttää ainoastaan Biolan Oy:n toimittamia varaosia. Takuu 
ei korvaa laitteen virheellisyydestä mahdollisesti aiheutuvia välillisiä vahinkoja ja kustannuksia. Takuun voimassaolo-
alue on Suomi. Takuu ei rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain 5. luvussa osoitettuja oikeuksia.

Trion valmistenumero:

Trion valmistuspäivämäärä:

Trion ostopäivä:

Jälleenmyyjä:

Trion asennuspäivä:

Asennusliike/asentaja:
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BIOLAN TRIO

Valmistenumero:: Ostopäivä ja paikka:

Valmistuspäivä: Käyttöönottopäivä:

Yhteyshenkilön nimi:

Osoite: 

Puhelinnumero: Sähköpostiosoite:

Puhdistamon sijaintiosoite:

Yhteystietoni saa antaa tutkimustarkoituksiin

Yhteystietoni saa luovuttaa ostopäätöstä harkitseville

Yhteystietojani ei saa käyttää suoramarkkinointiin

Yhteystietojani ei saa luovuttaa ulkopuolisille

REKISTERÖINTIKORTTI
Kuluttajapalaute on meille tärkeää. Tämän rekisteröintikortin palauttaneiden kesken arvotaan vuosittain maaliskuussa 
Biolan tuotepaketti (arvo noin 100 €). Rekisteröintikortin voi täyttää myös nettisivuillamme, www.biolan.fi. Samalla 
saat oikeudet Biolan Clubin palveluihin. Rekisteröintikortin tiedot säilytetään Biolan Oy:llä mahdollisten takuuasioiden va-
ralta.

Biolan Oy täyttää

Saapumispäivä: _________________________________

Talousveden hankintatapa Käsitellyn jäteveden purkutapa

vesihuoltolaitoksen vesijohto painovoimainen 

oma kaivo pumppu

Vedenkulutus vuodessa, vesimittari: Käsitellyn jäteveden purkupaikka

________________________________ avo-oja

Puhdistamon asennuspaikkana on kivipesä

vakituinen asunto muu, mikä?______________________________________

ympärivuotinen loma-asunto

kesäkäytössä oleva loma-asunto Asentaja _________________________________________

muu, mikä?____________________

Puhdistamo huolletaan

Asuinkiinteistön huoneistoala itse

huoltoyritys

Lietetyhjennyksen suorittaa

Viesti Biolan Oy:lle. _________________________________________________



Taita ja teippaa yhteen

Taita ja teippaa yhteen

 maksaa postimaksun

Biolan Oy
Tunnus 5015625
00003 VASTAUSLÄHETYS



14. VIRRANSYÖTTÖRASIAN KYTKENTÄ
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15. VARAOSALUETTELO
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Osa Numero Nimike
1 17701040 Laitekotelon kansi, reiällinen
2 17701030 Laitekotelon kansi
3 17701190 Laitekotelon pohjaosa
4 21701929 Merkkivalotolppa + LED- Polttimo 

johdolla
5 26701270 Ohjauskeskus 
6 26701320 Virransyöttörasia 
7 21701170 Pylväs 
8 18701670 Maatuki 1 srj
9 26701280 Ilmapumppu 
10 26701230 Annostelupumppu 
11 19701360 Läpivientikumi 
12 19701370 Läpivientikumi 
13 18701981 Korkki täydellinen 
14 29701690 Riippulukko 1 kpl
15 70570600 Biolan Saostuskemikaali 10L ka-

nisteri 
16 19701010 T-haara /tiiviste 
17 17701070 Selkeytin 
18 21775001 Kiinnitysraudat selkeytin,Trio 2 kpl
19 21775003 Pumppuastian kiinnitysrauta va-

sen. Trio
20 21775002 Pumppuastian kiinnitysrauta oi-

kea. Trio
21 28775900 Ilmastimen runkoputki täydellinen 

Trio
22 29701220 Lautasilmastin, täydellinen 1 kpl
23 28701492 Runkoputki Ilmastimeen Trio
24 20701450 Letkukiristin  16/27
25 20701460 Letkukiristin 20/32
26 28701420 Letku Ilmapumppuun 1 srj
27 28701432 Letku Takaisinkierrätykseen, 4,2 

m, Trio
28 26701240 Takaisinkierrätyspumppu 
29 28701941 Letku Annostelupumppuun 1 srj
30 29701310 Paineventtiilikärki
31 17701330 Sekoitusastian pohjalevy
32 19701350 Läpivientikumi 13/9
33 17701060 Sekoitusastia 
34 19701340 Läpivientikumi 50/56
35 28701581 Putki 0,2 m 50 mm
36 28701590 Kulmayhde
37 17701050 Pumppuastia 
38 28701978 Putki sekoituspumppuun Sekoi-

tusyksikköön 1 kpl
39 20701840 Nippuside 13 kpl
40 17701710 Rajoitinlevy Sekoituspumppuun 
41 28780130 Alasvientiputki 110/750
42 28780140 3-kaivon lähtöputki 110/250

Osa Numero Nimike
43 28780150 1-kaivon lähtöputki 110/500
44 18775010 Epäkeskoputki 110/220
45 20040011 Kuusiokantapultti DIN931 A2 6x40 
46 20020010 Mutteri nylock DIN985 A2 M6 
47 20040015 Kuusiokantapultti DIN933 A2 8x30 
48 20020011 Mutteri nylock DIN985 A2 M8 
49 20060004 Korialuslaatta DIN440 A2 M8 
51 20040009 Ristiurakoneruuvi Din7985 A2 

M5x16 
52 20020009 Mutteri nylock DIN985 A2 M5 
54 20040013 Kuusiokantapultti DIN933 A2 

M6x16 
55 20060003 Korialuslaatta DIN125 A2 M6 
56 26701250 Sekoituspumppu 
57 19701085 Kumikalvo Lautasilmastimeen 
58 18701986 Pikaliitin, täydellinen 
59 20701540 Putkipidike Ilmastimen runkoput-

keen 
60 20701880 Suodatin Ilmapumppuun 
61 19701089 Kalvo Ilmapumppuun
62 18007001 Läpivientikumi 110
63 20701615 Vaijeri, Trio
64 20701630 Sakkeli rst
65 27775000 Käyttöohje, Trio
66 19700190 Kannen läpivientikumi
67 26000000 Paineventtiili
68 27700198 Tyhjennysohjetarra, Trio
69 28775010 Multiputki
70 21775020 Kaksoisaluslaatta
71 17775001 Muovikaivo
72 17775020 Muovikaivo, leikattu
73 20040023 Pultti M16, 120 mm
74 20040022 Pultti M16, 200 mm
75 20050004 Aluslevy
76 20020013 Mutteri M16
77 21775000 Ankkurointirauta
78 18775000 Ankkurointilankku


